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Hadbjerg Vandverk Registernr.: 484526
Kundenr . : 5504545
Vestergardsvej 7 Ordrenr. : 831152
8270 Hadsten Prevenr. : 48452601
Att.: Jesper Wichmann ) Modt. dato: 2006.06.08
ANALYSERAPPORT Sidenr. : 1 af 2
Rekvirent........: Hadbjerg Vandvark
Vestergardsvej 7, 8370 Hadsten
| Prevested........: Hadbjerg Vandverk Vandvarket - V20001200/4709001200
| Prevetype........: Drikkevand - Udvidet kontrol
| Droveultagning. . 20060608 kl. 07:00
Prevetager.......: Burofins Danmark A/S (CLA)
Kundeoplysninger. :
mnalyseperiode...: 2006.06.09 kl. 13:35 = . 2006.06.28
Prevenr. : 48452601 _
' Preve ID: **Granseverdier RSD
! Pregvemzrke: Fra wvandveark veil. Max. Metoder (%)
Coliforme bakterier 37 °C <1l ant./100ml i.m. Colilert®
| E. coli <1l ant./100ml i.m. Colilert®
Kimtal ved 22 °C, GEA <1l Antal/ml S0 DS/EN/ISO 6222
Kimtal ved 37 °C, GEA <1l Antal/ml 5 DS/EN ISO 6222
! Hardhed, total 11.7 H grader 5-30 SM3120-ICP 4.3 |
: Calcium (Ca) 76 mg/l SM3120-ICP 4.3
Magnesium (Mg) 4.5 mg/l 50 SM3120-ICP 3.6
Kalium (K) 1.6 mg/l 10 SM3120-ICP 3.0
Natrium (Na) 16 mg/1l 175 SM2120-ICP eIRLE
Jern (Fe) <0.010 mg/1 0.1 SM3120-ICP 5.0
Mangan (Mn) <0.005 mg/1 0.02 SM3120-ICP 4 |
Ammonium 0.016 mg/1l 0.05 DS/EN ISO 11732 10 |
Nitrit 0.005 mg/1 0.01 DS 222 10
i Nitrat <0.50 mg/1 50 MK8021DSEN10304 10
| Total-P 0.015 mg/1 0.15 ISO/DIS 15681 6
| Chlorid 31 mg/1 250 MKBO21DSEN10304 10
‘ Fluorid 0.20 mg/1 1.5 MKB021DSEN10304 10
‘ Sulfat 49 mg/1 250 MKBO21DSEN10304 10
I Aggressiv kuldioxid 3.5 mg/1 2 MK4215-DS236 10
' Hydrogencarbonat 186 mg/1 >100 MK4215-DSENS963 s
Turbiditet 0.42 FTU 0.3 MK4259DSEN27027 10
‘ Farvetal, Pt 15 " mgPE /1 5 MK4240-DS289 10
! Inddampningsrest 310 mg/1 1500 MK3003-DS204 10 |
! NvVOC, ikke-flygt.org.kulstof 0.77 mg/1l 4 SM 5310 A+B 5.0
|
Oplvsninger fra prevetageren:
Prevens farve farveles *VISUEL
Prevens klarhed klar *VISUEL
Prevens lugt ingen *ORGANOLEP
**) Miljestyrelsens bekendtgerelse nr., 871 af 21. september 2001
*) Ikke omfattet af akkrediteringen.
Tegnforklaring:
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: i
> : sterre end. i.m
# : ingen af parametrene er pavi

Prevningsresultaterne geelder udelukkende for de(n} undersegte pravelr).
Rapporten mé ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningsiaboratoriets skriftiige godkendelse.



