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Rekvirent: swueaus ; Hadbjerg Vandvark
Vestergardsve]j 7, 8370 Hadsten
Prgvested........: Hadbjerg Vandvark Vandverket - V20001200/4709001200
Prevetype. ... . ... . Drikkevand - Udvidet kontrol
treveudtagning...: 2006.06.08 k1. 07:00
Prepvetager.......: Eurcfins Danmark A/S (CLA)
Kundeoplysninger
znalyseperiode 2I0:06:0%6 209 kL, TRE35 = [2006./06%:28
Prevenr. : 48452601
i Preve ID: **Graznsevaerdier RSD
| Provemzrke: Fra vandvark vejl. Max. Metoder (%}.
i .
Oplysninger fra prevetageren:
Prevens smag normal *ORGANCLEP
Vandtemperatur 8.8 ‘gr,. C DS2250
pH 1.58 pH 7.0-8.5 DS287
Ledningsevne 47 mS/m >30 MK4258-DSEN2788 s
Iltindhold 9.8 mg/1 > 5 DS/EN 25814-1 5

nalysekommentarer:

Indholdet af aggressiv kulsyre og turbiditet overholder ikke kvalitetskravet

til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Arhus Amt, Natur og Milje, Lyseng Alle 1, 8270 Hejbjerg

- Embedslzgeinstitutionen, Arhus Amt, @stergade 1, 8000 Arhus C.
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning,

Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

**) Miljestyrelsens bekendtgerelse nr. september 2001
*) lkke omfattet af akkrediteringen.
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Linda Duehclm Pedersen
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Prevningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersegte prevelr}.
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Linda Dueholm Pedersen
Kvalitetssikring

Rapporten mé ikke gengives, undtagen | sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.




