7 DANAK Smedeskove; 36 ‘¢ eurofins

K-B464 Galten

Reg.nr. 168 Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 85
A
Registernr. : 661734
Hadbjerg Vandvark Kundenr. : 5504545
Ordrenr. : 831152
Glenteve]j 24 Provenr. : 66173401
8370 Hadsten
att.: Ivan Damborg Jensen Modt. dato.: 2003.11.11
. Sidenr. : 1 af 1
ANALYSERAPPORT
Rekvirent.......: Hadbjerg Vandveaerk
| Glentevej 24, 8370 Hadsten
‘ Provested.......: Hadbjerg Vandvark Forbruger - V20001200/4709001299
provetype.......: Drikkevand, 1 preve - Begranset kontrol
Provemzrke......: Smedebakken 9
Preveudtagning..: 2003.11.10 kl. 09:00
Prevetager......: Eurofins Danmark A/S (HM )
N | Rundeoplysninger:
Analyseperiode..: 2003.11.11 kl. 08:12 - 2003.11.19
**Gransevaerdier RSD
Enheder Vejl. Maks. Metoder (%)
Coliforme bakterier 37 gr.C <1l ant./100m i.m. DS2255MPN mod.
Term. coliforme bakt. 44 gr.C <1l ant./100ml i.m. DS2255MPN mod.
Kimtal ved 22 gr.C, GEA <1l antal/m 200 DS/EN/ISO 6222
pH 7.8 pu 7.0-8.5 Ds287
Ledningsevne 47 .6 ns/m >30 Ds288 5
Jern (Fe) 0.024 nwg1 0.2 MK1361-ICP 15
Iltindhold 10.4 ngn2 > 5 Ds2206 5
Oplysninger fra prevetageren:
Provens farve farveles *VISUEL
Prevens klarhed klar *VISUEL
Provens lugt ingen *ORGANOLEP
—_ Prgvens smag normal ’ *ORGANOLEP
Vandtemperatur 9.8 gr. c DS2250
*Analysekommentarer:
Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.
Kopi af rapporten er sendt til:
- Arhus Amt, Natur og Milje, Lyseng Alle 1, 8270 Hejbjerg
- Embedslageinstitutionen, Arhus Amt, @stergade 1, 8000 Arhus C.
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
**) Miljestyrelsens bekendtgerelse nr. 871 af 21.september 2001.
*) Ikke omfattet af akkrediteringen. |
l
~ Tegnforklaring: ) den 19 no r 2003
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RSD : Relativ Analyseusikkerhed. Anette Nielsen Martin Hartl Pedersen
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