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€2 DANAK

TEST Reg.No. 168

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Hadbjerg Vandvaerk Rapportnr.: AR-17-CA-00548980-01
Vestergardsvej 7 Batchnr.: EUDKVE-00548980
8370 Hadsten Kundenr.: CA0004755
Att.: Jesper Wichmann Modt. dato: 30.05.2017
Provested: Hadbjerg Vandvaerk Forbruger - 78344 - V20001200 / 4709001299
Udtagningsadresse: EImeIUndSVej 47, 8370 Hadsten
Provetype: Drikkevand - Begraenset kontrol
Preveudtagning: 30.05.2017 kl. 14:15
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 30.05.2017 - 03.06.2017
Provemaerke: Bryggers
Lab prevenr: 80441529 Enhed Kravveaerdier ** DL. Metode a)Um
Min. Max. (%)
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 mli im. 1 Colilert Quanti Tray 0.257
Escherichia coli <1 MPN/100 mli i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25”
Kimtal ved 22°C <1 CFU/ml 200 1 1ISO 6222:1999 0.15”
Metaller
Jern (Fe) 0.055 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 30
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prevetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A
Vandtemperatur 11.2 °C DS/EN ISO 19458 A
pH 7.5 pH 8.5 DS/EN 1SO 10523 A
Ledningsevne 50 mS/m 0.1  DSJ/EN 27888 A
litindhold 10.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 5814 A
Prgvens farve Farvelgs * Visuel A
Pravens klarhed Klar * Visuel A
Prgvens lugt Ingen * Organoleptisk A
Prgvens smag Normal * Organoleptisk A
Underleverandor:
A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Resultaterne overholder kravveerdierne i Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.
Kopi til:
Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
03.06.2017
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter
Rentvand@eurofins.dk
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: storre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL.: Detektionsgraense a): udfert af underleverander
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse Side 1 af 1

**): Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prgvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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